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SAM 03: CSN EN ISO 5667-1,CSN EN ISO 5667-3,CSN

ISO 19458, Vyhl. MZd ¢.252/2004 Sb.

protokol o odbéru &. B2474

TSO 3667-14, CSN EN

Covzorku ___ Qznadeni vzorku
23003 Jaroslavice, OU, sanitarni za¥izeni
Limitni hodnoty pFevzaty z prilohy &. 1 k vyhlaSce & 252/2004 Sb.
¢.vzorku | Hodno} Limitni Identifikace
Parametr jednotka | 23003 | ceni hodnoty | NM |zkuSebni metody SOP Akr
Teplota e 11,3 8-12DH - |ECH 15:CSN 75 7342 A
Barva mg Pt mg/l Pt <5 v max. 20 MH SPE 07A:CSN EN ISO 7887 (| A
Zakal ZF(n) 0,37 v max. 5§ MH 10% |SPE 07B:CSN EN ISO 7027-1 | A
Pach piijatelny | V piijatelny SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 (1| A
Chut’ pfijatelna| V prijatelnd SEN 01:CSN 75 7340,CSN EN 1622 | A
pH 7.5 v 6,5-9,5 MH 0,05 |ECH 01A:CSN IS0 10523 | A
El.konduktivita (25°C) mS/m 112 V| max. 125MH | 2% |ECH 02:CSN EN 27888 ml A
CHSK Mn mg/l 0,32 vV max. 3MH | 20% |vOL 04:CSN EN ISO 8467 Ml A
Amonné ionty mg/l <0,1 A% max. 0,5 MH SPE 32:CSN EN ISO 11732 ([ A
Dusitany mg/l <0,01 V.  |max.0,5 NMH SPE 32; CSN EN ISO 13395 (| A
Dusiénany mg/l 18,7 V. |max soNMH | 10% [SPE 32: CSN ENISO 13395 Ml a
Volny chlor mg/l 0,15 v max. 0,3 MH | 20% [SPE 22:CSN EN ISO 7393-2,ndvod firmy A
Merck/Hach/Eutech
Zelezo mg/l <0,05 Vv max. 0,2 MH ICP 02:CSN EN ISO 11885 | A
Kolonie 22°C KTJ/1ml 8 V. [max.200MH | 40% |MIB 17:CSN EN ISO 6222 (| A
Kolonie 36°C KTJ/1ml 1 \ max. 40 MH | 40% |MIB 17:CSN EN IS0 6222 (| A
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 Vv max. 0 MH MIB 01A:CSN EN ISO 9308-1 | A
E-coli KTJ/100ml 0 V max 0 NMH MIB 01A-CSN EN SO 9308-1 (Wl A

Vyrok o shodé (hodnoceni):

Limitni hodnoty pfevzaty z vyhlasky &. 252/2004Sb.
Zpiisob hodnoceni shody dle ILAC-G8:09/2019 kapitola 4.2.1 (w=0) : V - vyhovuje limitu, NE - nevyhovuje limitu
PouZité rozhedovaci pravidlo: Pfi hodnoceni nebyla zohlednéna nejistota méfeni (NM).

Vyhlaska €. 252/2004 Sb.: DH - doporuéend hodnota, MH - mezni hodnota, NMH - nejvy3§i mezni hodnota

Poznamka:

Misto odbéru je definovano v protokolu o odbéru vzorku.
Na misté pfi odbéru vzorku byly stanoveny parametry: Volny chlor,Teplota

Cislice u oznadeni zkusebni metody oznatuje pracovisté LABTECH s.r.o0., na kterém byl parametr stanoven: 1 - Zkudebni laboratof Bro,
Polni 340/23, 639 00 Bmo; 2 - Zkudebni laboratof Paskov, Rudé Arméady 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygienicka laboratof Klatovy,
Pod Nemocnici 683, 339 01 Klatovy.
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Nejistota méreni (NM) je definovdna jako roziifend nejistota méreni na hlading viznamnosti 95% s koeficientem roziiveni k=2 a nezahrnuje
nejistotu odbéru. Nejistota je vyjadiena v souladu s EA-4/16. K hodnotdm vysledkit pod spodni a nad horni mezi stanovitelnosti se nejistota
nevztahuje

Nejistota odbéru (vzorkovdni) je uvedena v protokolu o odbéru.

Informace "Akr" rozlisuje standardni operacni postupy (SOP) v rozsahu akreditace (4), postupy mimo rozsah akreditace jsou oznaceny (N).
Zkousky s uplatnénym flexibilnim rozsahem akreditace jsou oznaceny FRA. Zkousky v rozsahu akreditace provedené v jiné laboratori jake
subdoddvky jsou ozhaceny SA.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkousenych pfedmétl uvedenych vyse.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, napt. spravniho charakteru a statniho odborného dozoru.
Tento protokol miize byt reprodukovan pouze cely, jinak jen s pisemnym souhlasem laboratofe.
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Protokol vystaven: Ing. Pavel Hradil

18.8.2023 vedouci Zkusebni laboratofe Brno




